附表
表一  遥测（ASDU50）
功能类型：01H；信息序号：5CH。
	序号
	名称
	定义
	单位
	说明

	1
	被测值MEA1
	Ia
	A
	保护，二次值

	2
	被测值MEA2
	Ib
	A
	保护，二次值

	3
	被测值MEA3
	Ic
	A
	保护，二次值

	4
	被测值MEA4
	I0
	A
	保护，二次值

	5
	被测值MEA5
	3I0
	A
	保护，二次值

	6
	被测值MEA6
	I05
	A
	保护，二次值

	7
	被测值MEA7
	I1
	A
	保护，二次值

	8
	被测值MEA8
	I2
	A
	保护，二次值

	12
	被测值MEA12
	Ua
	V
	二次值

	13
	被测值MEA13
	Ub
	V
	二次值

	14
	被测值MEA14
	Uc
	V
	二次值

	15
	被测值MEA15
	Uab
	V
	二次值

	16
	被测值MEA16
	Ubc
	V
	二次值

	17
	被测值MEA17
	Uca
	V
	二次值

	18
	被测值MEA18
	3U0
	V
	二次值

	19
	被测值MEA19
	Un
	V
	二次值

	23
	被测值MEA23
	f
	Hz
	频率


注：
A．被测量中的频率传送的是偏离50Hz的差值，为-4.000~4.000Hz。
B．被测值MEA的格式及定义：
（1）MEA为16位，低字节先发送，高字节后发送。
（2）b0为溢出位，为1表示此量溢出，为0表示此量没有溢出。
（3）b1为无效位，为1表示此量无效，为0表示此量有效。
（4）b2为备用位，应为0。
（5）b3~b15为此量的值，为13位signed int数据类型，b3为最低位。当溢出位b0等于1时，b3~b15表示的值应是+/-1.2倍额定值。
（6）所有I、U、P、Q量均为规一化值，4095对应额定值的1.2倍。P、Q的额定值为额定相电流和额定相电压乘积的√3倍。
表二  遥信（ASDU1）
	序号
	功能类型
	信息序号
	定义
	说明

	1
	1
	1
	DI1
	重瓦斯跳闸输入

	2
	1
	2
	DI2
	网门跳闸输入

	3
	1
	3
	DI3
	断路器合位

	4
	1
	4
	DI4
	断路器分位

	5
	1
	5
	DI5
	隔离开关输入

	6
	1
	6
	DI6
	接地开关输入

	7
	1
	7
	DI7
	储能开关输入

	8
	1
	8
	DI8
	远方开关输入

	9
	1
	9
	DI9
	超温跳闸输入

	10
	1
	10
	DI10
	过温告警输入

	12
	1
	33
	SOE（32）
	瞬时速断保护动作

	13
	1
	34
	SOE（33）
	限时速断保护动作

	14
	1
	35
	SOE（34）
	定时限过流保护动作

	15
	1
	41
	SOE（40）
	过负荷告警

	16
	1
	40
	SOE（39）
	过负荷告警

	17
	1
	38
	SOE（37）
	零序过流跳闸

	21
	1
	42
	SOE（41）
	零序过压告警

	22
	1
	49
	SOE（48）
	过电压

	23
	1
	50
	SOE（49）
	低电压

	25
	1
	67
	SOE（66）
	超温跳闸

	26
	1
	68
	SOE（67）
	过温告警

	27
	1
	70
	SOE（69）
	重瓦斯跳闸

	28
	1
	69
	SOE（68）
	网门跳闸

	29
	133
	113
	KG1
	瞬时速断投退


	30
	133
	114
	KG2
	限时速断投退

	31
	133
	115
	KG3
	定时限过流投退

	33
	133
	117
	KG5
	过负荷告警投退

	34
	133
	118
	KG6
	过负荷跳闸投退

	40
	133
	124
	KG12
	零序跳闸投退

	44
	133
	128
	KG21
	过压跳闸投退

	45
	133
	129
	KG22
	低压保护投退

	47
	133
	131
	KG24
	零序过压告警投退

	49
	133
	133
	KG26
	定时限低压闭锁

	59
	133
	143
	KG41
	无流闭锁投退

	60
	133
	144
	KG42
	无压闭锁投退

	64
	133
	148
	KG46
	超温跳闸

	65
	133
	149
	KG47
	过温告警

	66
	133
	150
	KG48
	重瓦斯跳闸

	67
	133
	151
	KG49
	网门跳闸

	73
	1
	246
	SOE
	远方保护复归

	74
	1
	247
	SOE
	当地保护复归

	75
	1
	278
	SOE
	自检出错

	76
	1
	249
	SOE
	自检正确

	77
	1
	250
	SOE
	装置掉电

	78
	1
	251
	SOE
	装置上电

	79
	1
	252
	SOE
	装置复位

	80
	1
	253
	SOE
	当地操作出口

	81
	1
	254
	SOE
	遥控操作

	82
	1
	255
	SOE
	保护定值修改


表三  电度（ASDU36）
功能类型：01H；起始信息序号：06H。
	顺序记号
	名称
	系数
	单位

	1
	正向有功电度
	0.01
	kWh

	2
	反向有功电度
	0.01
	kVarh

	3
	正向无功电度
	0.01
	kWh

	4
	反向无功电度
	0.01
	kVarh


表四  遥控（ASDU64）
	功能类型
	信息序号
	定义
	说明

	1
	01
	OUT1
	分闸

	1
	02
	OUT2
	合闸

	1
	81
	KG1
	瞬时速断投退

	1
	82
	KG2
	限时速断投退

	1
	83
	KG3
	定时限过流投退

	1
	85
	KG5
	过负荷告警投退

	1
	86
	KG6
	过负荷跳闸投退

	1
	92
	KG12
	零序跳闸投退

	1
	96
	KG21
	过压跳闸投退

	1
	97
	KG22
	低压保护投退

	1
	99
	KG24
	零序过压告警投退

	1
	101
	KG26
	定时限低压闭锁

	1
	111
	KG41
	无流闭锁投退

	1
	112
	KG42
	无压闭锁投退

	1
	116
	KG46
	超温跳闸

	1
	117
	KG47
	过温告警

	1
	118
	KG48
	重瓦斯跳闸

	1
	119
	KG49
	网门跳闸


表五  定值（ASDU90）
定值表1（功能类型：85H；起始信息序号：01H）
	定值序号
	定义
	系数
	说明

	1
	DZI1
	0.01
	瞬时速断定值

	2
	DZI2
	0.01
	限时速断定值

	3
	DZI3
	0.01
	定时限过流定值

	5
	DZI5
	0.01
	过负荷告警电流

	7
	DZI7
	0.01
	零序跳闸定值

	9
	DZI9
	0.01
	单相无流定值

	31
	DZU1
	0.01
	低电压定值

	34
	DZU4
	0.01
	零序过压定值

	38
	DZU8
	0.01
	过压跳闸定值

	53
	DZT1
	0.005
	限时速断时间定值

	54
	DZT2
	0.005
	定时限时间定值

	55
	DZT3
	0.005
	过负荷告警时间

	56
	DZT4
	0.005
	过负荷跳闸时间

	58
	DZT6
	0.005
	零序跳闸时限

	62
	DZT10
	0.005
	零序过压时限


定值表2（功能类型：85H；起始信息序号：41H）
	定值序号
	定义
	系数
	说明

	71
	DZT19
	0.005
	过压跳闸时限

	72
	DZT20
	0.005
	低压时间定值


系统参数（功能类型：85H；起始信息序号：C1H）

	序号
	定义
	系数
	说明

	0~19
	厂家保留
	
	禁止修改

	20
	CT变比
	1
	

	21
	PT变比
	1
	

	22
	测量CT二次额定值
	
	选择类型

	23
	备用
	
	

	24
	I01 CT二次额定值
	
	选择类型

	25~27
	备用
	
	

	28
	通讯地址
	1
	

	29
	备用
	
	

	30
	通讯速率
	
	选择类型

	31
	备用
	
	

	22
	通讯规约
	
	选择类型

	33~35
	备用
	
	

	36
	电压接线方式
	
	选择类型

	37
	保护两相/三相选择
	
	选择类型

	36
	备用
	
	

	46
	开入1~10滤波时间(S)
	0.005
	

	47~49
	备用
	
	


